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= plafondlichtpunt = wandcontactdoos dubbel —wm = wandcontactdoos wasmachine = schel bu = buiten-unit warmtepompinstallatie * alle maten in milimeters

=
= wandlichtpunt - = wandcontactdoos enkel —wp = wandcontactdoos warmtepompinstallatie = = bel basisaansluitingen keuken * gevels, doorsnedes schaal 1:00, plattegronden schaal 1:50 (daken op 1200+ doorgesneden)

[ ]
—ar = wandcontactdoos droger —ws = wandcontactdoos werkschakelaar boven keukenblad @ = rookmelder op elektriciteitsnet :E ws ox * kleine wijzigingen voorbehouden HaZGIIWIHkG] 3 6 WO N I N G E N HAZ E N W I N K E L B U I T E N
= schakelaar dubbelpolig —{er = wandcontactdoos elektrische radiator (bijverwarming) ~ —{_ wTw = wandcontactdoos ventilatiesysteem O ma = afvoerpunt mech. ventilatie 5 ve * wijzigingen nav. engineering installatie, BENG-berekening en constructie voorbehouden [ 2 /
W BRANDEVOORT - HELMOND
= schakelaar enkelpolig — kK = wandcontactdoos koelkast —O0 = loze leiding @ mt = toevoerpunt mech. ventilatie * aan maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend Bllltel] K

A 1x
KAVEL 72

= gecombineerde schakelaar enkelpolig —mg = wandcontactdoos magnetron ——Obo = aansluitpunt boiler, loos = = elektrische radiator (bijverwarming) mg * verwarmingselementen, keukenopstelling, afzuigpunten en rookmelders indicatief weergegeven (plaats en afmeting)

1x

KN,

= bediening ventilatiesysteem —w = wandcontactdoos verdeler vioerverwarming —®ck = aansluitpunt elektrisch kooktoestel, bedraad ] = gierzwaluwkast Kk * PV panelen en overige installaties zijn indicatief weergegeven

1x
—vw = wandcontactdoos vaatwasmachine —®pv = aansluitpunt omvormer PV installatie, bedraad = = vleermuiskast — ®ck 1x * warmtepomp, ventilatiebox, omvormers en dakdoorvoeren indicatief weergegeven (plaats en afmeting)

BLAD DATUM REVISIE FORMAAT
—wk = wandcontactdoos wasemkap (recirculatie) —@th = aansluitpunt thermostaat, bedraad = bijensteen ——Obo 1x * positie dakramen, positie dakkapellen, voorbereidingen dakramen en voorbereidingen dakkapellen kan wijzigen n.a.v. engineering dakplaten v-172 01-02-2025 Al
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